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１級建築士（第１０５９０５号） 吉村　建

伊藤忠フーデック株式会社
2003.04.27 １級建築士（第　１９９４４号）三本木 国雄

電気設備工事

１：２００

サカイキャニング株式会社
高野山麓かつらぎ工場建設工事

幹線･動力､照明コンセント設備配線図-製品倉庫棟
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名　称 図　面　ＮＯ．

６０１２-幹線動力照明コンセント-PW
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正

特　記　事　項

1 2003.07/12 建築レイアウト変更に伴う修正

2 2003.07/27 ２階平面図を既設図に修正

１ 1:200幹線･動力設備 配線図 ＰＷ-製品倉庫棟１階平面図

２ 1:200 ＰＷ-製品倉庫棟２階平面図

３ 1:200照明･コンセント設備 配線図 ＰＷ-製品倉庫棟１階平面図

４ 1:200 ＰＷ-製品倉庫棟２階平面図幹線･動力設備 配線図 照明･コンセント設備 配線図
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ＦＢ-工場棟

パレタイズ・エリァ

平倉庫エリァ 出荷荷捌エリァ

応接室

パレタイズ・エリァ

平倉庫エリァ 出荷荷捌エリァ

C
a
b
le

 T
ra

y
 4

0
0
W

-
7
0
H
(F

e
)
天
井
内
取
付

コンベァ通路-2

Cable Tray 400W-70H(Fe) 天井露出取付

コンベァ通路-2

ＦＢ-工場棟
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既設低圧幹線の接続替え本工事

新設幹線 P-207,L-107より分岐する。

既設低圧幹線、現場盤一式撤去 既設照明器具、コンセント一式撤去
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