
名　称 図　面　ＮＯ．

吉 村 建 築 設 計 事 務 所

１級建築士　（第１０５９０５号）吉村　建

作　製 検　図

発　行 担　当 製　図

承　認特　記　事　項訂 　 正

電気設備工事 縮　尺

．１９９９　　３／３１

１９９８．　１０／６ 竣工引き渡し

Ｅ－００９

１：２００１階　配線図地階　配線図 １：２００（幹線・動力設備） （幹線・動力設備）
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Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｂｏａｒｄ

盤種類

用　途

設置階／系統番号

Ｌｉｇｈｔｉｎｇ
Ｐｏｗｅｒ　Ｐ：

　Ｔ：

　　－２Ｌ－１Ｄ

端子盤

動　力

機器番号

　Ｓ：Ｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ
　Ｉ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ＬＰ：Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　＆　Ｐｏｗｅｒ

ＡＣ：Ａｉｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｇ

Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｆａｎ
ＦＳ：
ＦＥ：

Ｓｕｐｐｌｙ　　Ｆａｎ

ＶＦ：Ｖｅｎｔｉｌａｔｏｒ
ＤＦ：

ＥＢ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｂｏｉｌｅｒ
Ｐｕｍｐ

ＨＰ：Ｈｙｄｒａｎｔ　Ｐｕｍｐ
ＰＰ：

ＦＶ：Ｆｌｕｓｈ　Ｖａｌｖｅ
ＡＷ：
ＨＤ：

Ａｏｔｏ－Ｗａｓｈｅｒ
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｄｒｙｅｒ

開閉器
情　報

照／動

排気扇
給気扇

換気扇
循環扇

給湯器
ポンプ
消火栓ポンプ
小便器洗浄
大便器洗浄
乾燥機

空調機 　　Ｒ：Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｏｒ 冷凍機
　ＣＴ：Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｔｏｗｅｒ 冷却塔

　ＰＣ：Ｃｈｉｌｌｅｄ－ｗａｔｅｒ　Ｐｕｍｐ 冷水ポンプ
　ＰＨ：Ｈｏｔ－ｗａｔｅｒ　Ｐｕｍｐ 温水ポンプ

ＰＣＤ：Ｃｏｎｄｅｎｓｉｎｇ　Ｐｕｍｐ 冷却水ポンプ

　Ｔ：Ｗａｔｅｒ　Ｔａｎｋ 水　槽

Ｍｏｔｅｒ　ＳｈｕｔｔｅｒＳＳ：
ＥＶ：Ｅｌｅｖａｔｏｒ
ＤＭ：Ｄｕｍｂ　Ｗａｉｔｅｒ
ＡＤ：

電動シャッタ
エレベータ
ダムウェータ
電動ドァ

Ｔｏｐ－Ｂｅｎｔ　Ｆａｎ

　Ｌ：
　Ｃ：Ｐｌｕｇ　ｓｏｃｋｅｔ

照　明
差　込

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｏｒ

Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｂｏａｒｄ
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐａｎｎｅｌ

　Ｄ：
　Ｃ：

分電盤
制御盤

ＬＴ：Ｌｉｇｈｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ 調光盤

通し番号

各盤の図面記号は、下記による。

Ｄ－ＢＬＣ－１

Ｔ－ＢＥ－１

Ｔ－ＢＩ－１

Ｄ－１ＬＣ－１

Ｄ－１ＬＣ－２

ＥＰＳ

ポンプ室

ＷＣ

ＥＶホール

Ｔ－１Ｉ－１

９８

Ｅ

非常／業務
　　アンプ

ＡＭＰ

複合盤 機　械
警備盤

中　央
監視盤

照　明
制御盤

中央監視室

面談室１ 面談室２

１：１００ １：１００ １：１００地階ＥＰＳ １階ＥＰＳ ２階ＥＰＳ １：１００３階ＥＰＳ

１：１００ １：１００ １：１００４階ＥＰＳ ５階ＥＰＳ ６階ＥＰＳ １：１００７階ＥＰＳ

ＤＳ

ＥＰＳ

ＥＶホール湯沸室

階段室１階段室１

ＥＰＳ

ＥＶホール
ＤＳ

階段室１

Ｔ－２Ｉ－１

Ｄ－２ＬＣ－１

Ｄ－２ＬＣ－２

湯沸室 ＥＶホール
ＤＳ

Ｔ－３Ｉ－１

Ｄ－３ＬＣ－１

Ｄ－３ＬＣ－２
階段室１

ＥＰＳ

倉庫１

Ｔ－４Ｉ－１

Ｄ－４ＬＣ－１

Ｄ－４ＬＣ－２

ＥＰＳ

ＤＳ
ＥＶホール

階段室１

ＥＰＳ

ＤＳ
ＥＶホール

Ｔ－５Ｉ－１

Ｄ－５ＬＣ－１

Ｄ－５ＬＣ－２
階段室１

ロッカ室ロッカ室

階段室１

ＥＰＳ

ＥＶホール
ＤＳ

Ｔ－６Ｉ－１

Ｄ－６ＬＣ－１

Ｄ－６ＬＣ－２

カフェテラス

Ｄ－６Ｐ－４
（ＷＰ－ＳＵＳ）（ＷＰ－ＳＵＳ）

Ｄ－５Ｐ－３

ＥＰＳ

ＤＳ
ＥＶホール

Ｔ－７Ｉ－１

Ｄ－７ＬＣ－１

Ｄ－７ＬＣ－２

湯沸室

秘書室

機械室 ＣＰＵ室

３ＫＶ　３φ３Ｗ　６０Ｈｚ Ｉｎｃｏｍｉｎｇ－Ｌｉｎｅ
６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　１５�　

１階中央監視室 １：１００

床貫通　防火区画処理

階段室１壁貫通　防火区画処理
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１ａ ２

　２　５００， ，　８　０００

，１３　０００

，　４　１００

道路境界線
△

３ａ３

　２　５００，

１０

，１１　０００

，２２　０００

１２

１

２

３

４

５

６

ＥＰＳ

ＤＳ

池

，　３　１５０ ，　２　５００ ，　２　０００　１　２５０，

池

池

１ ２

５ ６

１１ １２

安全碑

３ ４

７ ８ ９ １０

１３ １４ １５ １６

書　庫

機械室

男子ロッカー室

ホール

ＷＣ

消火
ポンプ室

ＥＶホール

運転手室

廊　下

排気ピットドライ
エリア

駐車場

車　路

泡消火設備室

空調機室 ゴミ出口

倉　庫

アクアホール

北　庭

室外機置場

倉庫
サブエント
ランスホール

風除室（２）

物　置

車　路

アクアホール

物　置

前　室

受付

エントランスホール 風除室（１）
既設研究棟

植　込

歩　道

植　込

給排気用ピット 排気用ピットドライ
エリア

ＷＣ

既設危険物倉庫

駐車場

メール室

ポ－チ

ＥＰＳ

ＣＤ
コ－ナ

真
北５０　２２’３７”

０°

９０°

１８０°

２７０°

本図により施工完了本図により施工完了本図により施工完了本図により施工完了本図により施工完了

株式会社　吉村建築設計事務所

（０６）６５３１－７９６７

（０７２５）２０－１８０５施工者：戸田建設株式会社大阪支店

　　　　栗原工業株式会社大阪南支店

１９９８　１０／０６

幹線系統図参照

以降１階配線図参照

Ｄ－ＢＬＣ－１

　１¢－２００Ｖ
　０　０４　ＫＷ．

ＥＨＰ－Ｂ１０４ Ｍ

ＭＯＴＥＲ
ＳＩＲＥＮ

ＡＬＡＲＭ
ＶＡＬＶＥＦＰ　�－２Ｃ（１９）

ＦＥーＢ０５

　３¢－２００Ｖ
　０　５５　ＫＷ．Ｃ－ＢＰ－１

Ｃ－ＢＰ－１

Ｃ－ＢＰ－１

ＰＷ－１－２
　３¢－２００Ｖ
　１　５０　ＫＷ

　３¢－２００Ｖ
　１　５０　ＫＷ

ＰＷ－１－１
Ｃ－ＢＰ－１

ＦＰ　�－２Ｃ（１９）

ＦＰＵ－２
３¢－２００Ｖ
１１　０　ＫＷ．

． ．

ＰＤ－３－１ ＰＤ－３－２
　３¢－２００Ｖ
　０　７５　ＫＷ

　３¢－２００Ｖ
　０　７５　ＫＷ

．

ＥＨＰ－Ｂ２０１

　１¢－２００Ｖ
　０　０６　ＫＷ

Ｃ
－
Ｂ
Ｐ
－
１

ＲＢ１８２

ＲＢ１８１ ４８１

Ｇ０２Ｇ０１

．

ＰＤ－２－１
　３¢－２００Ｖ
　０　４０　ＫＷ ．

　３¢－２００Ｖ
　０　４０　ＫＷ

ＰＤ－２－２

Ｇ０３ Ｇ０４

４

ＬＦ－５Ｅ

３

ＬＦ－５Ｅ

Ｃ－ＢＰ－１ Ｇ０５ Ｇ０６

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０４　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｂ１０２

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０４　ＫＷ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０４　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｂ１０１

ＥＨＰ－Ｂ１０３

ＰＤ－１－１

．
　３¢－２００Ｖ
　０　７５　ＫＷ ．

　３¢－２００Ｖ
　０　７５　ＫＷ

ＰＤ－１－２

Ｃ－ＢＰ－１

水循環ポンプ
水ろ過ポンプ

２　×　５　５　ＫＷ．
．１　×　１　５　ＫＷ

Ｃ－ＢＰ－２

．
３¢－２００Ｖ
１２　５　ＫＷ

．．

ＦＰＵ－１

．
３¢－２００Ｖ
　７　５　ＫＷ

ＬＦ－４Ｅ

ＣＶＶ　１　２�－４Ｃ（１９）．

４８１

１ ２

ＬＦ－５Ｅ

幹線系統図参照

．
　１¢－２００Ｖ
　０　１６　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｑ２１０

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０９　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｑ２１１

ＬＴ－１Ｌ－５

ＧＨＰ－Ｑ１０１

　３¢－２００Ｖ
　２　５０　ＫＷ

ＧＨＰーＭ２００

．

ＧＨＰ－Ｑ１００

．

ＧＨＰ－Ｑ２００

．

Ｄ－１ＬＣ－１
Ｄ－１ＬＣ－２

．

ＧＨＰ－Ｐ１０６

ＧＨＰ－Ｐ１０５

．

　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

．
　１¢－１００Ｖ
　０　０５　ＫＷ ．

　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１０１ ＧＨＰ－Ｐ１０２

ＧＨＰ－Ｉ１０１

．
　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

ＥＨＲ－１０１Ｃ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０７　ＫＷ

ＥＨＲ－１０１Ｈ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

Ｃ－ＢＰ－１ Ｃ－ＢＰ－１ Ｃ－ＢＰ－１ Ｃ－ＢＰ－１Ｄ－１ＬＣ－１

４８１

Ｒ１１８１

Ｄ

５

６ ７ ８

　３¢－２００Ｖ
　２　００　ＫＷ

　３¢－２００Ｖ
　２　００　ＫＷ

　３¢－２００Ｖ
　２　００　ＫＷ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１０３

　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１０７

．

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１０８

ＧＨＰ－Ｐ１１０

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０２　ＫＷ

　１¢－２００Ｖ
　０　０２　ＫＷ．

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０５　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１０４

ＥＨＰー１０１

．

ＧＨＰ－Ｉ１０２

．

ＧＨＰ－Ｉ１０３

． ．

ＧＨＰ－Ｉ１０４

　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

ＥＨＲ－１０２Ｈ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

ＥＨＲ－１０２Ｃ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０７　ＫＷ

ＥＨＲ－１０３Ｃ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０７　ＫＷ

ＥＨＲ－１０３Ｈ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　１０　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｆ１０１

．
　１¢－２００Ｖ
　０　４０　ＫＷ

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０２　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１１１

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０２　ＫＷ

ＧＨＰ－Ｐ１１２ ＧＨＰ－Ｐ１１３

ＧＨＰ－Ｐ１０９

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０７　ＫＷ４８２ Ｒ１１８３

４８１ Ｒ１１８２

４８２ Ｒ１１８４

　１¢－２００Ｖ
　０　０４　ＫＷ

４８２ Ｒ１１８５

ＳＳ

．
　３¢－２００Ｖ
　０　４０　ＫＷ

Ｃａｂｌｅ　Ｒａｃｋ
Ｗ＝３００ｍｍ・Ｈ＝７０ｍｍ（アルミ）

．

ＥＨＰ－Ｇ２００

　３¢－２００Ｖ
２６　４０　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ１０２

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０２　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ１０１

．
　１¢－１００Ｖ
　０　０７　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ１０３

．
　１¢－２００Ｖ
　０　０３　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ３００

．
　１¢－２００Ｖ
　２　００　ＫＷ

．
　１¢－２００Ｖ
　２　００　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ１００

．
　１¢－２００Ｖ
　３　００　ＫＷ

ＥＨＰ－Ｇ４００ Ｄ－２ＰＬＣ－４

Ｄ－２ＰＬＣ－４

Ｄ－２ＰＬＣ－４
４８２

４８３

４８４

Ｄ－２ＰＬＣ－４
４８１ Ｒ１４８１

ＣＶ　３�－４Ｃ（ＦＥＰ　５０）
　　　　　　（ＧＬ－６００ｍｍ）

Ｄ－２ＰＬＣ－４

ＣＶ　３�－４Ｃ

ｔｏ　Ｄ－２ＰＬＣ－４

２

ＳＳ

　３¢－２００Ｖ
　０　４０　ＫＷ．

Ｄ－２ＰＬＣ－４
１

給排気ピット

（≧１５０Ω）
Ｅ２

６� １０�

Ｅ１,３
（≦１０Ω）

２�

Ｅ３ＥＬＢ
（≦１００Ω）

３�

１（ＳＰＡＲＥ）Ｅ
（≦１０Ω）

Ｅ１（ＳＰＡＲＥ）

３�

（≦１０Ω）

面談室１ 面談室２

中央監視室

面談室３

会議室

リフレッシュ
コーナ

ＥＶホール

廊　下

ＨＣＷＣ

女子ＷＣ

男子ＷＣ

４８１ Ｒ１３８１

Ｄ－１ＬＣ－３ＬＴ－１Ｌ－４

受付
オフィス

物入

事業所長室

応接兼
会議室

オフィス

ロッカ室
兼休養室

仮眠室

脱衣

守衛室
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