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株式会社 昭和設計
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大阪港コンテナＣ　～Ｃ　バ－ス改修工事－１ －５

電気方式盤名称（至） Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． ケ－ブル・サイズ 備　　　　　考盤名称（自）

バ－ス変電室機器配置図，配線系統図，配線リスト
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Ｃ－５

Ｃ－５バ－ス変電室　機器配置図

Ｌ１４

メンテショップ
弱電端子盤

管理棟
弱電端子盤

　２ＭＨ－２－１ 　２ＭＨ－６　２ＭＨ－１

管理棟　～　メンテナンスショップ（電話）

メンテショップ
弱電端子盤

管理棟
弱電端子盤

ＡＥ　０.９－１０Ｐｒ
　２ＭＨ－２－１ 　２ＭＨ－６　２ＭＨ－１

管理棟　～　メンテナンスショップ（インタ－ホン）

管理棟
自火報受信機

メンテショップ
自火報受信機

ＨＰ　１.２－　５Ｐｒ
　２ＭＨ－２－１ 　２ＭＨ－６　２ＭＨ－１

管理棟　～　メンテナンスショップ（自火報）

３ －－－－－Ｃ－５バ－ス　配線リスト
電気方式盤名称（至） Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． ケ－ブル・サイズ 備　　　　　考盤名称（自）Ｃ－５

２ －－－－－Ｃ－５バ－ス　全体配線系統図

３¢３Ｗ　６ＫＶ第１受電室配電盤大口用受電盤
－－－－〃－－－－大口用連絡盤 Ｃ４大口用連絡盤

３¢３Ｗ　６ＫＶ給電Ｂｏｘ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�
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ス

変
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室

Ｈ１Ａ
Ｈ１Ｂ ＨＡ８Ｂ

Ｈ４Ｂ

　ＲＨＫ－　Ｆ３

　４,５－ＨＫ

　　　　クレ－ン盤 　　　　クレ－ン 　５Ｈ４Ｂ－Ｋ１

３¢３Ｗ　６ＫＶリ－ファＴＲ１次盤 ＴＲ－３

３¢３Ｗ　６ＫＶ

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ

６ＫＶ　ＣＶ－ＴＴＲ－２（　７５０ＫＶＡ）

（　７５０ＫＶＡ）ＴＲ－２ Ｎｏ．２クレ－ン２次盤
Ｎｏ．２ＣＲＴＲ盤

給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

３¢３Ｗ　６ＫＶ ６ＫＶ　ＣＶ－ＴＨ１６Ａ 大口用ＳＣ盤

Ｈ４Ａ （１０００ＫＶＡ） 　５Ｈ４Ａ－Ｋ１

Ｈ３Ｂ 　５Ｈ３Ｂ－Ｋ１

Ｈ６Ｂ ３¢３Ｗ　３ＫＶ 　５Ｈ３Ｂ－Ｋ２ ３ＫＶ　ＣＶ　　６�－３Ｃ

Ｈ７Ｂ 　　　　クレ－ン　　　　　クレ－ン盤 　５Ｈ７Ｂ－Ｋ１

Ｈ１１Ｂ 大口用ＧＰＴ盤 　５Ｈ１１Ｂ－Ｋ１

３¢３Ｗ　６ＫＶ

－－－－〃－－－－

業務用受電盤
業務用連絡盤

第１受電室配電盤 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�Ｈ９Ａ
Ｈ９Ｂ Ｃ４業務用連絡盤 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

　ＲＨＧ－Ｆ７

ＨＢ８Ａ 　４,５－ＨＧ

ヤ－ド照明ＴＲ盤 　　　　ＣＶ－Ｔ３¢３Ｗ　４４０Ｖ

　　　　ＣＶ－Ｔ

　　　　ＣＶ－Ｔ

動力・電灯ＴＲ盤 ３¢３Ｗ　２１０Ｖ

電　　灯　ＴＲ盤 １¢３Ｗ　２１０Ｖ

　　　　ＣＶ－Ｔ

　　　　ＣＶ－Ｔ

　　　　ＣＶ－Ｔ

Ｈ６
Ｈ５

ＴＲ－３ 冷凍　　　引込盤コンテナ ３¢３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ－Ｔ（１０００ＫＶＡ） ＬＡ１ ５Ｐ２ＬＡ１－Ｋ０

Ｈ１２Ａ ヤ－ド照明開閉盤
動力・電灯開閉盤
電　　灯　開閉盤

３¢３Ｗ　６ＫＶ

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

５Ｈ１２Ａ－Ｇ１

５Ｈ１２Ｂ－Ｇ１

５Ｈ１２Ｃ－Ｇ１

Ｈ１４
Ｈ１５
Ｈ１６

Ｈ１４
Ｈ１５
Ｈ１６

ＬＢ１
ＬＢ３
ＬＢ５

５Ｐ４Ｈ１４－Ｇ１

５Ｐ４Ｈ１５－Ｇ１

５Ｐ４Ｈ１６－Ｇ１

動力・電灯主幹盤
電　　灯　低圧盤

ヤ－ド照明ＴＲ盤
動力・電灯ＴＲ盤
電　　灯　ＴＲ盤

ヤ－ド照明低圧盤１

３¢３Ｗ　４４０ＶＬＢ１ ヤ－ド照明低圧盤１ Ｎｏ．１５照明塔５Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１ 　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

ＬＢ２ ヤ－ド照明低圧盤２ ３¢３Ｗ　４４０Ｖ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ

　　　　　照明塔Ｎｏ．１２
　　　　　　　　　　照明塔Ｎｏ．１２→Ｎｏ．１３

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１２

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ

３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１８ ５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ

３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１５ ５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ３ 　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ

３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔 　　　　ＣＶ　　２�－３ＣＮｏ．１４ ５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ４

３¢３Ｗ　４４０Ｖ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ

　　　　　照明塔
　　　　　　　　　　照明塔

　　　　ＣＶ　　３�－３ＣＮｏ．１７
Ｎｏ．１７→Ｎｏ．１６

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５２

３¢３Ｗ　４４０Ｖ

－－－－〃－－－－

　　　　　照明塔
　　　　　　　　　　照明塔

常夜灯
常夜灯

Ｎｏ．１４
Ｎｏ．１４→Ｎｏ．１７

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

－－－－〃－－－－　　　　　　　　　　照明塔 常夜灯　　　　ＣＶ　　１�－３ＣＮｏ．１７→Ｎｏ．１６

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６１

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６２

３¢３Ｗ　４４０Ｖ

－－－－〃－－－－

　　　　　照明塔
　　　　　　　　　　照明塔

常夜灯
常夜灯

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

－－－－〃－－－－　　　　　　　　　　照明塔 常夜灯　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

Ｎｏ．１２
Ｎｏ．１２→Ｎｏ．１３
Ｎｏ．１３→Ｎｏ．１５

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ７１

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ７２

５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ７３

３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔 常夜灯　　　　ＣＶ　　１�－３ＣＮｏ．１８ ５Ｐ４ＬＢ２－Ｇ７４

動力・電灯分岐盤 ３¢３Ｗ　２１０Ｖ管理棟　動力盤ＬＢ４ ５Ｐ２ＬＢ４－Ｇ２ 　　　　ＣＶ　１０�－３Ｃ

所　　内　交流盤 ３¢３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶＬＢ６ ５Ｐ２ＬＢ４－Ｇ８

電　　灯　低圧盤 所　　内　交流盤 １¢３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ－ＴＬＢ５ ＬＢ６ ５Ｌ２ＬＢ５－Ｇ１

リ－ファ架台　コンセント ５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ１¢２Ｗ　１０５Ｖ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０１－－－－〃－－－－ Ａ－　２
Ａ－　１

Ａ－　１　→　Ａ－　２

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

Ａ－　３
Ａ－　４
Ａ－　５
Ａ－　６
Ａ－　７
Ａ－　８
Ａ－　９
Ａ－１０

Ａ－　２　→　Ａ－　３

Ａ－　３　→　Ａ－　４

Ａ－　４　→　Ａ－　５

Ａ－　５　→　Ａ－　６

Ａ－　６　→　Ａ－　７

Ａ－　７　→　Ａ－　８

Ａ－　８　→　Ａ－　９

Ａ－　９　→　Ａ－１０

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０２

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０３

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０４

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０５

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０６

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０７

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０８

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２０９

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ１¢２Ｗ　１０５ＶＡ－　１　→　Ｂ－　１ Ｂ－　１リ－ファ架台
－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－ Ｂ－　１　→　Ｂ－　２ Ｂ－　２

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１０

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１１

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ－－－－〃－－－－

Ｂ－　３
Ｂ－　４
Ｂ－　５
Ｂ－　６
Ｂ－　７
Ｂ－　８
Ｂ－　９
Ｂ－１０

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１２

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１３

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１４

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１５

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１６

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１７

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１８

５Ｌ１ＬＢ５－Ｇ２１９

Ｂ－　２　→　Ｂ－　３

Ｂ－　３　→　Ｂ－　４

Ｂ－　４　→　Ｂ－　５

Ｂ－　５　→　Ｂ－　６

Ｂ－　６　→　Ｂ－　７

Ｂ－　７　→　Ｂ－　８

Ｂ－　８　→　Ｂ－　９

Ｂ－　９　→　Ｂ－１０

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

１¢３Ｗ　２１０Ｖ

外路灯　×５ 　　　　Ｎｏ．１　～　５１¢２Ｗ　２１０Ｖ ５Ｌ２ＬＢ５－Ｇ３

管理棟　電灯盤 ５Ｌ２ＬＢ５－Ｇ８ 　　　　ＣＶ　　６�－３Ｃ

所　　内　交流盤 整　流　器　盤 　　　　ＣＶ－Ｔ３¢３Ｗ　２１０Ｖ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ動力換気扇
－－－－〃－－－－排水ポンプ

自火報受信機 　　　　ＣＶ

－－－－〃－－－－

ＬＢ６ ＬＣ２ ５Ｐ２ＬＢ６－Ｇ１

５Ｐ２ＬＢ６－Ｇ３

　　　　３ＭＨ－　５５Ｐ２ＬＢ６－Ｇ５ 　　　　ＣＶ　　�　－４Ｃ

１¢２Ｗ　１０５Ｖ ５Ｌ１ＬＢ６－Ｇ３

ドァ・スイッチ 　　　　ＣＶ５Ｌ１ＬＢ６－Ｇ４

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ

高圧配電盤　電源
所内　電灯

５Ｌ１ＬＢ６－Ｇ６

５Ｌ２ＬＢ６－Ｇ８

整　流　器　盤 　　　　ＣＶ－Ｔ蓄　　電　　池 ＤＣ２Ｗ　１００Ｖ

所　　内　直流盤 －－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ－Ｔ

ＬＣ２ ５Ｄ１ＬＣ２－Ｇ１

５Ｄ１ＬＣ２－Ｇ２ＬＢ７

所　　内　直流盤 ＤＣ２Ｗ　１００Ｖ

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ

　　　　ＣＶ

　　　　ＣＶ

　　　　ＣＶ

ＬＢ７ ５Ｄ１ＬＢ７－Ｇ１

５Ｄ１ＬＢ７－Ｇ２

５Ｄ１ＬＢ７－Ｇ３

５Ｄ１ＬＢ７－Ｇ４

高圧盤遮断機投入電源
高圧盤制御電源

所内非常照明灯
低圧盤制御電源

３¢３Ｗ　２１０Ｖ冷凍　低圧盤－１ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

ＬＡ２ ５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ１

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ２

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ３

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ４

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ５

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ６

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ７

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ８

５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ９

リ－ファコンセントＡ１
リ－ファコンセントＡ２
リ－ファコンセントＡ３
リ－ファコンセントＡ４
リ－ファコンセントＡ５
リ－ファコンセントＡ６
リ－ファコンセントＡ７
リ－ファコンセントＡ８
リ－ファコンセントＡ９

ＬＣ１
　Ｒ　連絡線端子盤 　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ

　ＣＥＶＳ　１.２－１０Ｃ 保守用電話　Ｃ４連絡線端子盤Ｌ１４ 　４,５－Ｔ－１

　Ｒ－ＣＬ－Ｃ５ Ｃ５－Ｓ／Ｓ制御

Ｈ４Ｂ

　５ＭＨ－４”

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．５－１クレ－ン

３¢３Ｗ　６.６ＫＶ　　６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　６�

　５ＭＨ－５ 　５ＭＨ－１’

　５ＭＨ－５ 　５ＭＨ－１’

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．４－２クレ－ン

３¢３Ｗ　３.３ＫＶ　　６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　６�

Ｈ７Ｂ

　５ＭＨ－２”

給電ボックス

給電ボックス

Ｎｏ．５－１クレ－ン

Ｎｏ．４－２クレ－ン

給電ボックス

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１クレ－ン

Ｎｏ．１　クレ－ン

未接続

　５ＭＨ－３”　５ＭＨ－２’

　５ＭＨ－４”

給電ボックス
Ｎｏ．５－１クレ－ン

航空障害灯
分電盤

Ｎｏ．１５照明塔　～　Ｎｏ．５－１クレ－ン

　５ＭＨ－８’
１¢２Ｗ　２１０Ｖ　　ＣＶ　５.�－２Ｃ

給電ボックス

航空障害灯
分電盤

　５ＭＨ－８’ 　５ＭＨ－２”

給電ボックス

Ｎｏ．１５照明塔　～　Ｎｏ．４－２クレ－ン

Ｎｏ．１５照明塔　～　Ｎｏ．１クレ－ン

３¢３Ｗ　３.３ＫＶ　　３ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　６�

　５ＭＨ－５

Ｈ７Ａ

ケ－ブル切断

　５ＭＨ－４’

　５ＭＨ－２’

未接続

ＬＢ４ ＬＢ５

Ｃ－５バ－ス変電室　～　管理棟

　５ＭＨ－５

管理棟
動力盤

管理棟
電灯盤

３¢３Ｗ　２１０Ｖ　　ＣＶ　１０�－３Ｃ

１¢３Ｗ　２１０Ｖ　　ＣＶ　　６�－３Ｃ

Ｃ－５バ－ス変電室　～　給油所他分電盤

３¢３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

冷凍　低圧盤－２ＬＡ３ ５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ１

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ２

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ３

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ４

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ５

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ６

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ７

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ８

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ９

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ１０

５Ｐ２ＬＡ３－Ｋ１１

リ－ファコンセントＢ１
リ－ファコンセントＢ２
リ－ファコンセントＢ３
リ－ファコンセントＢ４
リ－ファコンセントＢ５
リ－ファコンセントＢ６
リ－ファコンセントＢ７
リ－ファコンセントＢ８
リ－ファコンセントＢ９
リ－ファコンセントＢ１０
リ－ファコンセントＡ１０

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ給油所　動力 ５Ｐ２ＬＡ２－Ｋ１０

　５ＭＨ－５

給油所他
分電盤

３¢３Ｗ　２１０Ｖ　　ＣＶ　１５�－３Ｃ

　５ＭＨ－５

Ｎｏ．１クレ－ン

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　５.�－２Ｃ

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　５.�－２Ｃ

Ｎｏ．４－２クレ－ン

　５ＭＨ－２’
１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１�　－２Ｃ

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　　�　－２Ｃ　５ＭＨ－３’ 　５ＭＨ－２”

ＬＢ１

　５ＭＨ－２’ 　５ＭＨ－８’

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１５照明塔

３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　ＣＶ　１�－３Ｃ

ＬＢ２

　５ＭＨ－５

照明塔
Ｎｏ．１２

照明塔
Ｎｏ．１３

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　３�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　３�－３Ｃ

照明塔
Ｎｏ．１５

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　３�－３Ｃ

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１２,１３,１５照明塔

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１８,１４照明塔
ＬＢ２

　５ＭＨ－５

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　２�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　２�－３Ｃ

ＬＢ２

　５ＭＨ－５

照明塔照明塔

照明塔照明塔
Ｎｏ．１８Ｎｏ．１４

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１６,１７照明塔

Ｎｏ．１６ Ｎｏ．１７

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　３�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　３�－３Ｃ

ＬＢ２

　５ＭＨ－５

照明塔
Ｎｏ．１７

ＬＢ２

　５ＭＨ－５

照明塔
Ｎｏ．１２

照明塔
Ｎｏ．１３

照明塔
Ｎｏ．１５

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１２,１３,１５照明塔

常夜灯Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１４,１６,１７照明塔

照明塔
Ｎｏ．１６

照明塔
Ｎｏ．１４

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

常夜灯

　５ＭＨ－１０

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

ＬＢ２

　５ＭＨ－５

Ｃ－５バ－ス変電室　～　Ｎｏ．１８照明塔 常夜灯

照明塔

３¢３Ｗ　　４４０Ｖ
６００Ｖ　ＣＶ　１�－３Ｃ

Ｎｏ．１８

Ｃ－５バ－ス変電室　～　外路灯

ＬＢ５

　５ＭＨ－５

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１�－３Ｃ 　５ＭＨ－１

Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．５

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１�－３Ｃ

１¢２Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１�－３Ｃ

　５ＭＨ－５

４,５００

２００４,５００４,５００４,５００４,５００２００

４,０００１,０００ １,０００ １,７００６００６００６００６００６００６００ ５００ ９００ ７００ ８００ ５００

５０ ２００ ２００

１

Ｈ１Ａ
Ｈ１Ｂ

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

Ｈ２ Ｈ１０ＡＨ３Ａ
Ｈ３Ｂ

Ｈ４Ａ
Ｈ４Ｂ

Ｈ５ Ｈ６Ａ
Ｈ６Ｂ

Ｈ７Ａ
Ｈ７Ｂ

Ｈ８ Ｈ９Ａ
Ｈ９Ｂ

Ｈ１１Ａ
Ｈ１１Ｂ

Ｈ１２Ａ
Ｈ１２Ｂ

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

２１１７ １８ １９ ２０ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

ＬＣ１ ＬＢ１ ＬＢ２ ＬＢ３ ＬＢ４ ＬＢ５ ＬＢ６ ＬＢ７ ＬＣ２ ＬＡ１ ＬＡ２ ＬＡ３

７００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００８００ ９００ ８００ ８００ ８００ １,４００ １,４００ １,０００

バ－ス変電室

ケ－ブル処理室

蓄電池室

仮眠室

ＨＶ ＬＶＬＶ

　５ＭＨ－１’

２
０
０

１
,３
５
０

７
０
０

２
０
０

１
,４
０
０

２
,０
０
０

２
,１
５
０

３
,０
０
０

２
,３
５
０

４
,０
０
０

２
,０
０
０

７
,６
０
０

２
０
０

２
０
０

番号 盤記号 盤　　名　　称

１

２

３

４

５

６

７

Ｈ３Ａ

　Ｈ５

８

９

１０

１１

　Ｈ８

Ｈ９Ａ

Ｈ１０Ａ

１２ Ｈ１２Ａ

Ｈ１１Ａ

Ｈ１Ａ 大口用受電遮断器盤

　Ｈ２ 大口用　６ＫＶ母線盤

　　　　変圧器１次遮断器盤Ｎｏ．１
　　クレ－ン

Ｈ４Ａ リ－ファ変圧器１次遮断器盤

Ｈ６Ａ

Ｈ７Ａ

Ｎｏ．１クレ－ン２次主幹盤

Ｎｏ．１クレ－ン用遮断器盤

３ＫＶ　母　線　盤

業務用受電遮断器盤

業務用　６ＫＶ母線盤

大口用　母線連絡盤

ヤ－ド照明用変圧器開閉器盤

１３ Ｈ１３

１４

１５

１６

ヤ－ド照明用変圧器盤

Ｈ１２Ｃ 電灯用変圧器開閉器盤

業務用Ｎｏ．１コンデンサ盤

Ｈ１４

Ｈ１５

Ｈ１６

動力電灯用変圧器盤

電灯用変圧器盤

大口用Ｎｏ．１コンデンサ盤

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

ＬＣ１ 連　絡　線　端子盤

ＬＢ１

ＬＢ２

ＬＢ３

ＬＢ４

ＬＢ５

ＬＢ６

ＬＢ７

ＬＣ２

ＬＡ１

ＬＡ２

ＬＡ３

ヤ－ド照明　低圧盤－１

ヤ－ド照明　低圧盤－２

動力電灯低圧主幹盤

動力電灯低圧分岐盤

電　　　灯　低圧盤

所　内　交　流　盤

所　内　直　流　盤

整　流　器　盤

冷凍コンテナ引込盤

冷凍コンテナ低圧盤－１

冷凍コンテナ低圧盤－２

盤記号 盤　　名　　称

Ｈ３Ｂ

業務用Ｃ－４バ－ス連絡盤

６ＫＶ大口用ＧＰＴ盤Ｈ１１Ｂ

Ｈ１２Ｂ

Ｈ１Ｂ 大口用Ｃ－４バ－ス連絡盤

Ｎｏ．２クレ－ン２次主幹盤

　　　　変圧器１次遮断器盤Ｎｏ．２
　　クレ－ン

Ｈ４Ｂ 　　　　　　　　用遮断器盤６ＫＶ　Ｎｏ．１クレ－ン

Ｈ６Ｂ

Ｈ７Ｂ Ｎｏ．２クレ－ン用遮断器盤

Ｈ９Ｂ

動力電灯用変圧器開閉器盤

備 考 備 考

　　　　未使用

　　　　未使用

　　　　未使用

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�

Ｃ－５バ－ス変電室　～　リ－ファコンセント（１００Ｖ）

ＬＢ５

　５ＭＨ－１１ 　５ＭＨＡ－１２

３¢３Ｗ　４４０Ｖ
ＣＶ　２�－３Ｃ

３¢３Ｗ　４４０Ｖ
ＣＶ　２�－３Ｃ

３¢３Ｗ　４４０Ｖ
ＣＶ　２�－３Ｃ

　５ＭＨＢ－１２

Ａ－１ Ａ－２ Ａ－１０ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－１０

Ｃ－５バ－ス変電室　～　排水ポンプ

　５ＭＨ－５

Ｐ
３¢３Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　�　－４Ｃ

ＬＢ６

Ｃ－５バ－ス変電室　～　リ－ファＡ列

ＬＡ２

　５ＭＨ－５

Ａ
－
１

Ａ
－
２

Ａ
－
３

Ａ
－
４

Ａ
－
５

Ａ
－
６

Ａ
－
７

Ａ
－
８

Ａ
－
９

Ａ
－
１
０

ＬＡ３

　　　　　　×１０
３¢３Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１５�－３Ｃ

　５ＭＨＡ－１２　－３４，　－５６，　　－７，　－８，　－９ 　５ＭＨＡ－１０

　５ＭＨ－５

　　　　　　×１０
３¢３Ｗ　２１０Ｖ
ＣＶ　１５�－３Ｃ

ＬＡ３

Ｂ
－
１

Ｂ
－
２

Ｂ
－
３

Ｂ
－
４

Ｂ
－
５

Ｂ
－
６

Ｂ
－
７

Ｂ
－
８

Ｂ
－
９

Ｂ
－
１
０

Ｃ－５バ－ス変電室　～　リ－ファＢ列

　５ＭＨＢ－１２　－３４，　－５６，　　－７，　－８，　－９ 　５ＭＨＢ－１０

５ＭＨＡ－１２

５ＭＨＡ－１２

５ＭＨＡ－３４

５ＭＨＡ－３４

５ＭＨＡ－５６

５ＭＨＡ－５６

５ＭＨＡ－７

５ＭＨＡ－８

５ＭＨＡ－９

５ＭＨＢ－１２

５ＭＨＢ－１２

５ＭＨＢ－３４

５ＭＨＢ－３４

５ＭＨＢ－５６

５ＭＨＢ－５６

５ＭＨＢ－７

５ＭＨＢ－８

５ＭＨＢ－９

５ＭＨＢ－１０

５ＭＨＡ－１０

既設現況図（Ｃ－５バ－ス）

航空障害灯
変圧器盤

Ｎｏ．４－２ Ｎｏ．４－２

Ｎｏ．５－１ Ｎｏ．５－１
　　　　　クレ－ン盤 給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�　　　　クレ－ンＨ７Ａ Ｎｏ．１ Ｎｏ．１ 　５Ｈ７Ａ－Ｋ１ 未接続（５ＭＨ－２’）

航空障害灯変圧器盤

管理棟　弱電端子盤 Ｃ－４ 管理棟　弱電端子盤 光ケ－ブル　×２
　　ＭＶＶ－Ｓ　７.７¢

　弱電端子盤Ｃ－４メンテ棟 　　　　　　　１５.９¢

　　　　　　　１２.８¢

ＮＴＴ　引込 　　　　　０.４－ＩＣＪ

Ｃ－５Ｃ－５Ｃ－５Ｃ－５ 建築設備士建築設備士建築設備士

登録番号 ０１００－１０６８ＰＵ０１００－１０６８ＰＵ０１００－１０６８ＰＵ

山 本 　 宏山 本 　 宏山 本 　 宏

ケ－ブルケ－ブルケ－ブルケ－ブル


	ﾓﾃﾞﾙ

